
財産区分コード 大 分 類 相模川流域下水道台帳

空気弁詳細図　　　(図面番号317)
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財産区分コード 大 分 類 相模川流域下水道台帳

流入マンホール詳細図　　　(図面番号319)

中 分 類 小 分 類 整 理 番 号

GA 管きょ施設 人　孔 第72-4工区

250 ∅1200 250

∅1700

∅8
00

3
0
0

4
1
8
0

2
0
0

2
0
0
0

8
3
6

2
0
0

5
0

5
9
7
6

1
1
0

人
孔

深
 
5
6
6
6

1
9
8
0

1
2
9
6

3
0
0

4
6
8
0

3
0
0

110110

8
0

∅600

4
1
8
0

8
0

∅
8
0
0

∅820

2
0
0

1
2
9
6

4
6
8
0

人
孔

深
 
5
6
7
6

5
9
7
6

∅4
50

110

38

38

110

∅820

∅600

∅
1
7
0
0

∅
1
2
0
0

2
5
0

2
5
0

∅1700

250 ∅1200

1

2

250

183.224

1

188.900

2

2 - 2

1 - 1

183.192

M72-4

182.924 182.860

188.900

8
0
0

183.224

800

450

鉄蓋

斜壁

（FRP製∅600）

調整リング

鉄筋コンクリート管

連結直壁

鉄筋コンクリート管

中間スラブ保安蓋

足掛金物

∅800（mm）（推進管）

ポンプ場

900×300（mm）

∅450（mm）

600×50（mm）

600×900×600（mm）

600（mm）

幹線名　左岸幹線

作 成

月

月 日

年

調 整

月 日

月

年

ページ

2

平 成

平 成

14

詳細図

11

作業機関　小橋測量設計株式会社

M

|

2

人

孔

番

号

4

7

S=1:30平面図

174

250 ∅1200 250

∅1700

付 近 見 取 図　S＝1：500　(施設平面図No.217)

3
0
0

80

80

3
8

∅
4
5
0

3
8

7
2
-
3

○
8
0
0
 
 
8
.
0
‰
 
 
4
7
.
1
3
m

M72-4



財産区分コード 大 分 類 相模川流域下水道台帳

流入マンホール詳細図　　　(図面番号320)

中 分 類 小 分 類 整 理 番 号
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