
財産区分コード 大 分 類 中 分 類 小 分 類 整 理 番 号

流入マンホール詳細図　(図面番号　29) 幹線名　大磯平塚幹線

作 成

年 月

調 整
年 月

ページ

詳細図

20

番
号

人
孔

月

年

平 成

月

年

3

平 成

9

6 - 6 断面図 S=1:60 7 - 7 断面図 S=1:60

付 近 見 取 図　S＝1：500　(施設平面図No.23)
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GA 管きょ施設 人　孔 第42-1工区 5
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ステンレスはしご B=400 cto300

ダクタイル鋳鉄蓋
Φ900

+6.876
調整金具　ｔ＝7mm
調整リング Φ900用 ｔ＝15mm
片面斜壁 900×1200×300

直壁ブロック 1200×2100

連結ブロック 1200×315

止水コンクリート

保安蓋 FRP製 Φ900

ライナープレート

コンクリート

塩ビ直管 Φ400（別途施工）
L=6.00ｍ

ステンレスサドル（別途施工）
SUS304 ｔ＝6ｍｍ ctc 1.0ｍ

シールド機埋殺

-8.549

-8.399

-8.931

-9.532
-9.733

インバート上塗り工 1：2（別途施工）

インバートコンクリート（別途施工）

保安蓋 FRP製 Φ600

ステンレスはしご B=400

保安蓋 FRP製 Φ600

-0.884

-9.532
-9.733

-8.399

シールド機埋殺
（別途施工）

保安蓋　FRP製　Φ900

ステンレスはしご B=400 ctc300

保安蓋　FRP製　Φ600

塩ビ直管　Φ400（別途施工）
L=6.00ｍ

ステンレスサドル（別途施工）
SUS304 t＝6mm ctc1.0ｍ

コンクリート

塩ビ90°曲管
（別途施工）

インバート上塗り工 1：2（別途施工）

インバートコンクリート（別途施工）

-8.549
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財産区分コード 大 分 類 中 分 類 小 分 類 整 理 番 号

流入マンホール詳細図　(図面番号　30) 幹線名　大磯平塚幹線

作 成

年 月

調 整
年 月

ページ

詳細図

21

番
号

人
孔

月

年

平 成

月

年

3

平 成

9

1 - 1 断面図 S=1:60

3 - 3 断面図 S=1:60 4 - 4 断面図 S=1:60

付 近 見 取 図　S＝1：500　(施設平面図No.23)
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GA 管きょ施設 人　孔 第42-1工区 5
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連結ブロック　1200×315

止水コンクリート

ライナープレート

ステンレスはしご　B=400
保安蓋Φ900

FRP製

コンクリート

ライナープレート

保安蓋 Φ600
FRP製

ステンレスはしご　B=400

ステンレスはしご　B=400

ライナープレート

保安蓋　Φ600
FRP製

ライナープレート

ステンレスはしご B=400

保安蓋 Φ600
FRP製

ステンレスサドル　SUS304
（別途施工）

塩ビ直管　Φ400
（別途施工） コンクリート

ライナープレート

塩ビ90°曲管 Φ400
（別途施工）

ステンレスサドル SUS304
（別途施工）

ステンレスはしご B=400

シールド機埋殺 Φ2120
（別途施工）

シールド機埋殺 Φ2280
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2 - 2 断面図 S=1:60

5 - 5 断面図 S=1:60
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(株)共和技術コンサルタンツ　作成
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財産区分コード 大 分 類 中 分 類 小 分 類 整 理 番 号

流入マンホール詳細図　(図面番号　31) 幹線名　大磯平塚幹線

作 成

年 月

調 整
年 月

ページ

詳細図

12

番
号

人
孔

M

41

月

年

平 成

月

年

3

平 成

11

1 - 1 断面図 S=1:60 2 - 2 断面図 S=1:60

付 近 見 取 図　S＝1：500　(施設平面図No.28)
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インバートコンクリート
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可とう継手(φ1350)

可とう継手(φ1350)

コンクリート
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FRP　中間スラブ

連結直壁

人孔蓋(φ900用)
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人孔蓋中心座標
　X=-73147.720
　Y=-46754.303
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インバートコンクリート
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インバート上塗りモルタル
1：2　t=2cm

VP φ250

バンド

コンクリート
C-210

FRP　中間スラブ
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管きょ施設 人　孔 第41工区 1

〇1350 0.8‰ 1169.263m
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(株)共和技術コンサルタンツ　作成
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財産区分コード 大 分 類 中 分 類 小 分 類 整 理 番 号

流入マンホール詳細図　(図面番号　32) 幹線名　大磯平塚幹線

作 成

年 月

調 整
年 月

ページ

詳細図

13

番
号

人
孔

月

年

平 成

月

年

3

平 成

11

3 - 3 断面図 S=1:50 4 - 4 断面図 S=1:50

付 近 見 取 図　S＝1：500　(施設平面図No.28)
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5 - 5 断面図 S=1:50 6 - 6 断面図 S=1:50 7 - 7 断面図 S=1:50

管きょ施設 人　孔 第41工区 1
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