
配水工事設計基準の一部改正について 

                   （令和６年４月改正） 
 

 

主な改正点 

 

○ 口径400mm以下の直管における内面塗装の仕様について、注釈の記載を見直した。 

 

○ 流量計について、設置についての基本的な内容となるよう記載を見直した。 

 

○ その他、体裁の整理、加筆及び修正を行った。 

 

  


